[bookmark: _Toc413310095]四、通讯规约
本协议采用MODBUS_RTU协议，波特率：4800,8，n，1。采集器为从机，地址范围：1-247
地址映射如下:
	地址
	项目名称
	说明

	测试数据区

	0220
	PV_SF6
	备用

	0222
	PV_O2
	备用

	0224
	PV_O3
	O3值（系数=100）

	……
	……
	……

	029E
	
	

	
位操作区

	只读位

	02A0
	RBIT_SF6
	bit 15  14  13  12  11  10  9  8  7   6   5   4   3   2   1   0
               O3  备用 备用
O3：0：正常；1报警


	……
	
	

	02E8
	
	


五。测试报文
1、读取测试数据区:假设设备地址为1
主机发送：01 03 02 20 00 06 C5 BA
应答：01 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 93 75
                                       -----------
                                             O3
备注：寄存器高字节在前，低字节在后
O3：0x0000000C	数值：0.12ppm
2、读报警：
主机发送：01 03 02 A0 00 01 85 90
应答：01 03 02 00 04 78 48
报警数据：0x0004		O3报警

