财政厅设备存在问题
1、 精密空调：精密空调监控参数较少，可设置监控参数只有温湿度和水温，部分只能设置温湿度参数，导致客户精密空调监控不到位，即使空调产生报警主机也监控不到，该问题客户已反应较久，需解决。
2、 定位漏水传感器：定位漏水传感器新安装的设备不能读出线缆长度，漏水时在漏水米数那里也没有显示，而是在灵敏度那里显示，而且数据不对。比如没有漏水是灵敏度显示是65535，漏水后传感器显示是0.7米，灵敏度显示为7。而且新传感器计算米数是从靠近传感器端开始计算，就传感器是从尾段开始计算。
3、 漏水显示指示图：客户反映之前主机在漏水时界面上会显示漏水位置，现在主机没有这个功能，需开发。
