南宁迈世信息技术有限公司

蓄电池监测测试软件使用说明
1. 软件简介

    本软件主要配套我司产品OM-BOD-1000/600，实现在PC端实时监测蓄电池的工作状态，方便用户对电池的远程监控，仅供用户做测试使用。在使用之前请严格按照《安装手册》做好硬件连接。 
2. 实现功能

      通过软件可实时监测蓄电池的内阻、电压、表面温度、开关量（预留鼓包监测，暂无）。
3. 连接示意图
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4. 注意事项
1）使用前请做好接线的连接。
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2）需要选择合适的COM口，并点击“开始测试”
   按钮。采样时间固定为2分钟。

5. 软件界面及功能说明
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6. 使用步骤

1）  打开软件
2） 选择合适的COM口，点击打开串口


3） 第一次打开软件，点击“开始测试”按钮，即可启动监测。



模块2#最新电池参数





模块4#最新电池参数





模块4#历史电池参数





第一次打开软件需点击启动监测





点击可将数据保存到Excel表格





点击基本设置，设置COM口





点击基本设置，点击开始测试





注意：OM-BOD-1000 与OM-BOD-600连接的通信线必须接到RJ-1口，其他口不可用。





模块2#历史电池参数










