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 PDM人机系统通信协议

PDM智能配电系统-SUPER （V1.0）                  [修订审核] 最后更新日期：2013年2月01日

 (HMI)
1、通信协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通信协议说明）

2、通信参数：

   智能配电系统-SUPER 系统采用如下通信参数：

   波特率：9600 bps

   数据位：8位

   停止位：1位

   校验位：无校验

   读数据功能码：03

   人机地址（Slave）：01

3、数据寄存器地址定义

	Q1主路输入

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	900
	1
	无符号
	A相电压UA    Rx×0.01
	V

	2
	901
	1
	无符号
	B相电压UB    Rx×0.01
	V

	3
	902
	1
	无符号
	C相电压UC    Rx×0.01
	V

	4
	903
	1
	无符号
	A相线电压UAB    Rx×0.01
	V

	5
	904
	1
	无符号
	B相线相电压UBC    Rx×0.01
	V

	6
	905
	1
	无符号
	C相线电压UCA    Rx×0.01
	V

	7
	906
	1
	无符号
	A相电流IA    Rx×CT*0.001
	A

	8
	907
	1
	无符号
	B相电流IB    Rx×CT*0.001
	A

	9
	908
	1
	无符号
	C相电流IC    Rx×CT*0.001
	A

	10
	909
	1
	有符号
	A相功率因数PFcn      Rx×0.001
	

	11
	910
	1
	有符号
	B相功率因数PFcn      Rx×0.001
	

	12
	911
	1
	有符号
	C相功率因数PFcn      Rx×0.001
	

	13
	912
	1
	有符号
	A相有功功率PA    Rx×CT*0.001
	kW

	14
	913
	1
	有符号
	B相有功功率PB    Rx×CT*0.001
	kW

	15
	914
	1
	有符号
	C相有功功率PC    Rx×CT*0.001
	kW

	16
	915
	1
	有符号
	A相无功功率QA    Rx×CT*0.001
	kVar

	17
	916
	1
	有符号
	B相无功功率QB    Rx×CT*0.001
	kVar

	18
	917
	1
	有符号
	C相无功功率QC    Rx×CT*0.001
	kVar

	19
	918
	1
	无符号
	A相视在功率PA    Rx×CT*0.001
	kVA

	20
	919
	1
	无符号
	B相视在功率PB    Rx×CT*0.001
	kVA

	21
	920
	1
	无符号
	C相视在功率PC    Rx×CT*0.001
	kVA

	22
	921
	1
	无符号
	电网频率         Rx×0.01
	Hz

	23
	922
	2
	无符号
	总电能高16位 E+Rx×CT*0.01  
	KWh

	24
	923
	2
	无符号
	总电能低16位 E+ Rx×CT*0.01
	KWh


	Q2主路输入

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	924
	1
	无符号
	A相电压UA    Rx×0.01
	V

	2
	925
	1
	无符号
	B相电压UB    Rx×0.01
	V

	3
	926
	1
	无符号
	C相电压UC    Rx×0.01
	V

	4
	927
	1
	无符号
	A相线电压UAB    Rx×0.01
	V

	5
	928
	1
	无符号
	B相线相电压UBC    Rx×0.01
	V

	6
	929
	1
	无符号
	C相线电压UCA    Rx×0.01
	V

	7
	930
	1
	无符号
	A相电流IA    Rx×CT*0.001
	A

	8
	931
	1
	无符号
	B相电流IB    Rx×CT*0.001
	A

	9
	932
	1
	无符号
	C相电流IC    Rx×CT*0.001
	A

	10
	933
	1
	有符号
	A相功率因数PFcn      Rx×0.001
	

	11
	934
	1
	有符号
	B相功率因数PFcn      Rx×0.001
	

	12
	935
	1
	有符号
	C相功率因数PFcn      Rx×0.001
	

	13
	936
	1
	无符号
	A相有功功率PA    Rx×CT*0.001
	kW

	14
	937
	1
	无符号
	B相有功功率PB    Rx×CT*0.001
	kW

	15
	938
	1
	无符号
	C相有功功率PC    Rx×CT*0.001
	kW

	16
	939
	1
	无符号
	A相无功功率QA    Rx×CT*0.001
	kVar

	17
	940
	1
	无符号
	B相无功功率QB    Rx×CT*0.001
	kVar

	18
	941
	1
	无符号
	C相无功功率QC    Rx×CT*0.001
	kVar

	19
	942
	1
	无符号
	A相视在功率PA    Rx×CT*0.001
	kVA

	20
	943
	1
	无符号
	B相视在功率PB    Rx×CT*0.001
	kVA

	21
	944
	1
	无符号
	C相视在功率PC    Rx×CT*0.001
	kVA

	22
	945
	1
	无符号
	电网频率         Rx×0.01
	Hz

	23
	946
	2
	无符号
	总电能高16位 E+Rx×CT*0.01  
	KWh

	24
	947
	2
	无符号
	总电能低16位 E+ Rx×CT*0.01
	KWh


	K1支路电压

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	948
	1
	无符号
	K1-01支路电压  RX* 0.01
	V

	2
	949
	1
	无符号
	K1-02支路电压  RX* 0.01
	V

	3
	950
	1
	无符号
	K1-03支路电压  RX* 0.01
	V

	4
	951
	1
	无符号
	K1-04支路电压  RX* 0.01
	V

	5
	952
	1
	无符号
	K1-05支路电压  RX* 0.01
	V

	6
	953
	1
	无符号
	K1-06支路电压  RX* 0.01
	V

	7
	954
	1
	无符号
	K1-07支路电压  RX* 0.01
	V

	8
	955
	1
	无符号
	K1-08支路电压  RX* 0.01
	V

	9
	956
	1
	无符号
	K1-09支路电压  RX* 0.01
	V

	10
	957
	1
	无符号
	K1-10支路电压  RX* 0.01
	V

	11
	958
	1
	无符号
	K1-11支路电压  RX* 0.01
	V

	12
	959
	1
	无符号
	K1-12支路电压  RX* 0.01
	V

	K1支路电流

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	960
	1
	无符号
	K1-01支路电流  RX*CT*0.001
	A

	2
	961
	1
	无符号
	K1-02支路电流  RX*CT*0.001
	A

	3
	962
	1
	无符号
	K1-03支路电流  RX*CT*0.001
	A

	4
	963
	1
	无符号
	K1-04支路电流  RX*CT*0.001
	A

	5
	964
	1
	无符号
	K1-05支路电流  RX*CT*0.001
	A

	6
	965
	1
	无符号
	K1-06支路电流  RX*CT*0.001
	A

	7
	966
	1
	无符号
	K1-07支路电流  RX*CT*0.001
	A

	8
	967
	1
	无符号
	K1-08支路电流  RX*CT*0.001
	A

	9
	968
	1
	无符号
	K1-09支路电流  RX*CT*0.001
	A

	10
	969
	1
	无符号
	K1-10支路电流  RX*CT*0.001
	A

	11
	970
	1
	无符号
	K1-11支路电流  RX*CT*0.001
	A

	12
	971
	1
	无符号
	K1-12支路电流  RX*CT*0.001
	A

	K1支路功率

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	972
	1
	有符号
	K1-01支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	2
	973
	1
	有符号
	K1-02支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	3
	974
	1
	有符号
	K1-03支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	4
	975
	1
	有符号
	K1-04支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	5
	976
	1
	有符号
	K1-05支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	6
	977
	1
	有符号
	K1-06支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	7
	978
	1
	有符号
	K1-07支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	8
	979
	1
	有符号
	K1-08支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	9
	980
	1
	有符号
	K1-09支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	10
	981
	1
	有符号
	K1-10支路功率 RX*CT*0.001
	Kw

	11
	982
	1
	有符号
	K1-11支路功率 RX*CT*0.001
	Kw

	12
	983
	1
	有符号
	K1-12支路功率 RX*CT*0.001
	Kw

	K1支路电能

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	984
	2
	无符号
	K1-01支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	2
	986
	2
	无符号
	K1-02支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	3
	988
	2
	无符号
	K1-03支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	4
	990
	2
	无符号
	K1-04支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	5
	992
	2
	无符号
	K1-05支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	6
	994
	2
	无符号
	K1-06支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	7
	996
	2
	无符号
	K1-07支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	8
	998
	2
	无符号
	K1-08支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	9
	1000
	2
	无符号
	K1-09支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	10
	1002
	2
	无符号
	K1-10支路电能 RX*CT*0.01
	Kwh

	11
	1004
	2
	无符号
	K1-11支路电能 RX*CT*0.01
	Kwh

	12
	1006
	2
	无符号
	K1-12支路电能 RX*CT*0.01
	Kwh

	K2支路电压

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	1008
	1
	无符号
	K2-01支路电压  RX* 0.01
	V

	2
	1009
	1
	无符号
	K2-02支路电压  RX* 0.01
	V

	3
	1010
	1
	无符号
	K2-03支路电压  RX* 0.01
	V

	4
	1011
	1
	无符号
	K2-04支路电压  RX* 0.01
	V

	5
	1012
	1
	无符号
	K2-05支路电压  RX* 0.01
	V

	6
	1013
	1
	无符号
	K2-06支路电压  RX* 0.01
	V

	7
	1014
	1
	无符号
	K2-07支路电压  RX* 0.01
	V

	8
	1015
	1
	无符号
	K2-08支路电压  RX* 0.01
	V

	9
	1016
	1
	无符号
	K2-09支路电压  RX* 0.01
	V

	10
	1017
	1
	无符号
	K2-10支路电压  RX* 0.01
	V

	11
	1018
	1
	无符号
	K2-11支路电压  RX* 0.01
	V

	12
	1019
	1
	无符号
	K2-12支路电压  RX* 0.01
	V


	K2支路电流

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	1020
	1
	无符号
	K2-01支路电流  RX*CT*0.001
	A

	2
	1021
	1
	无符号
	K2-02支路电流  RX*CT*0.001
	A

	3
	1022
	1
	无符号
	K2-03支路电流  RX*CT*0.001
	A

	4
	1023
	1
	无符号
	K2-04支路电流  RX*CT*0.001
	A

	5
	1024
	1
	无符号
	K2-05支路电流  RX*CT*0.001
	A

	6
	1025
	1
	无符号
	K2-06支路电流  RX*CT*0.001
	A

	7
	1026
	1
	无符号
	K2-07支路电流  RX*CT*0.001
	A

	8
	1027
	1
	无符号
	K2-08支路电流  RX*CT*0.001
	A

	9
	1028
	1
	无符号
	K2-09支路电流  RX*CT*0.001
	A

	10
	1029
	1
	无符号
	K2-10支路电流  RX*CT*0.001
	A

	11
	1030
	1
	无符号
	K2-11支路电流  RX*CT*0.001
	A

	12
	1031
	1
	无符号
	K2-12支路电流  RX*CT*0.001
	A

	K2支路功率

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	1032
	1
	有符号
	K2-01支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	2
	1033
	1
	有符号
	K2-02支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	3
	1034
	1
	有符号
	K2-03支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	4
	1035
	1
	有符号
	K2-04支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	5
	1036
	1
	有符号
	K2-05支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	6
	1037
	1
	有符号
	K2-06支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	7
	1038
	1
	有符号
	K2-07支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	8
	1039
	1
	有符号
	K2-08支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	9
	1040
	1
	有符号
	K2-09支路功率  RX*CT*0.001
	Kw

	10
	1041
	1
	有符号
	K2-10支路功率 RX*CT*0.001
	Kw

	11
	1042
	1
	有符号
	K2-11支路功率 RX*CT*0.001
	Kw

	12
	1043
	1
	有符号
	K2-12支路功率 RX*CT*0.001
	Kw

	K2支路电能

	序号
	地址(10)
	字
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	1044
	2
	无符号
	K1-01支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	2
	1046
	2
	无符号
	K1-02支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	3
	1048
	2
	无符号
	K1-03支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	4
	1050
	2
	无符号
	K1-04支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	5
	1052
	2
	无符号
	K1-05支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	6
	1054
	2
	无符号
	K1-06支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	7
	1056
	2
	无符号
	K1-07支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	8
	1058
	2
	无符号
	K1-08支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	9
	1060
	2
	无符号
	K1-09支路电能  RX*CT*0.01
	Kwh

	10
	1062
	2
	无符号
	K1-10支路电能 RX*CT*0.01
	Kwh

	11
	1064
	2
	无符号
	K1-11支路电能 RX*CT*0.01
	Kwh

	12
	1066
	2
	无符号
	K1-12支路电能 RX*CT*0.01
	Kwh


	K1支路空开

	序号
	地址(10)
	位
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	0
	1
	无符号
	Q1主路空开
	　

	2
	1
	1
	无符号
	K1-01支路空开
	　

	3
	2
	1
	无符号
	K1-02支路空开
	　

	4
	3
	1
	无符号
	K1-03支路空开
	　

	5
	4
	1
	无符号
	K1-04支路空开
	　

	6
	5
	1
	无符号
	K1-05支路空开
	　

	7
	6
	1
	无符号
	K1-06支路空开
	　

	8
	7
	1
	无符号
	K1-07支路空开
	　

	9
	8
	1
	无符号
	K1-08支路空开
	　

	10
	9
	1
	无符号
	K1-09支路空开
	　

	11
	10
	1
	无符号
	K1-10支路空开
	　

	12
	11
	1
	无符号
	K1-11支路空开
	　

	13
	12
	1
	无符号
	K1-12支路空开
	　

	K2支路空开

	序号
	地址(10)
	位
	符号
	描述（无符号）
	单位

	1
	16
	1
	无符号
	Q2主路空开
	　

	2
	17
	1
	无符号
	K2-01支路空开
	　

	3
	18
	1
	无符号
	K2-02支路空开
	　

	4
	19
	1
	无符号
	K2-03支路空开
	　

	5
	20
	1
	无符号
	K2-04支路空开
	　

	6
	21
	1
	无符号
	K2-05支路空开
	　

	7
	22
	1
	无符号
	K2-06支路空开
	　

	8
	23
	1
	无符号
	K2-07支路空开
	　

	9
	24
	1
	无符号
	K2-08支路空开
	　

	10
	25
	1
	无符号
	K2-09支路空开
	　

	11
	26
	1
	无符号
	K2-10支路空开
	　

	12
	27
	1
	无符号
	K2-11支路空开
	　

	13
	28
	1
	无符号
	K2-12支路空开
	　


