居配所系统整柜生产对接
一、柜体部分
1、 门禁层板预留位置变更，柜体1-6U位置预留两个层板，后期现场门禁接线完成后放置。
[image: C:\Users\OMARA-W\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4548607a2d4c50ec4d0d53c1ae16180.jpg]
2、 漏水预留导轨
在机柜左下角预留两块导轨，现场漏水控制器放置。
[image: C:\Users\OMARA-W\AppData\Local\Temp\WeChat Files\a91f521c6414d807b7c59577d1130bb.jpg]
3、SF6接线变更
SF6采用24V供电，通过24V预留1和预留2进行供电，
UK端子接线为
[image: ]
[bookmark: _GoBack]UK端子3与4不变
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3、 设备位置变更
硬盘录像机与交换机需更换位置。机柜前面板更新为
[image: ]
交换机需预留层板
二、发货
1、每个柜体外包装需注明正面、项目名称、柜体所属配电室以及玻璃勿压的警告标识。
2、需核对材料清单以及发货单，减少配件漏发问题出现。
3、机柜图纸放于柜内，随柜发往现场。
三、设备问题
1、交换机更换为16口交换机
2、NVR需配加耳朵。
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