
UPS:C6-C20K协议

Q1，Q4，MD，

C6k-20K

908MR32(31)脚控制风扇加速，

908MR32(34)脚风扇故障检测，

灯检测在逆变要亮时多检测一次，

SOFF（关机）

SON（开机）

DI   （故障长鸣）亮一灯

Q4

M（没有输出，灯正常指示，

（PF）取消
QP（检查频率）

Q7

03040000000 V_01

I（查机型）

F（查电压，频率）

 PQ（ACK）

PS（ACK）

EPO（报警，市电，旁路，电池，逆变灯在闪）

（PF）取消
电池测试命令

T 测试10秒，TL 测试到电池低，CT 取消测试

. 修改RS232波特率命令:

CB24


修改波特率为2400bps

CB48 


修改波特率为4800bps

CB96


修改波特率为9600bps


