安顺烟草物流中心库区温湿度监控系统软件更新需求说明

一、系统名称的更改
需要将系统名称“机房动力和环境监控系统”更改为“安顺烟草物流中心库区温湿度监控系统”。	Comment by Administrator: 可增加

二、增加快速分区功能
1、在设备管理项目里面，显示前端设备列表（如果多种类设备，可分类）；	Comment by Administrator: 已具备
2、在设备管理列表显示各前端设备在线情况，并提供离线报警；	Comment by Administrator: 已具备
3、通过设备管理列表，能进行快速勾选分区域（或新建区域后，能快速从列表里的设备划分到区域）；	Comment by Administrator: 区域具体如何区分？
（区域为可编辑，意思就是我能后期自定义区域，如添加、删除、改名等，然后通过设备勾选，将前端探测点归属至某个区域，首页不需要直观区分。）
三、★数据统计查询
1、类似于“报警日志”，新建“统计查询”栏；	Comment by Administrator: 可增加
2、“统计查询”分为两大块功能，一是查询统计，二是图表统计	Comment by Administrator: 可增加
3、统计查询的数据源为每天按时采集记录，正常数据采集频率为1次/小时；	Comment by Administrator: 可增加
4、查询统计，可条件筛选，如“按前端点位”、“按时间段”等	Comment by Administrator: 可增加
5、图表统计，分为线图	Comment by Administrator: 可增加
[image: http://c.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/024f78f0f736afc32be8af88b219ebc4b6451272.jpg]
线图是以点位或区域平均温度为基础进行统计显示。



饼图
[image: http://a.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=d75385f20a46f21fc9615657c3144756/b219ebc4b74543a982bf31c51e178a82b9011416.jpg]
饼图是以某个区域，某个时间段的统计温湿度占比进行统计分析。

四、显示功能
1、首页报警信息显示，原显示报警均为红色图标，现需要将温湿度报警显示进行区分；如温度报警为红色，湿度报警为橙色。	Comment by Administrator: 温度报警红色、湿度橙色、问 温湿度同时报警如何显示？离线显示哪种颜色？
（报警显示图例如下图：）
[image: ]
2、在首页图片右上角，显示设备数量、区域平均湿度、区域平均温度等信息	Comment by Administrator: 可以增加，1区、2区、3区等如何划分？
[image: C:\Users\yangQP\Desktop\无标题.jpg]
首页提供最大化显示按钮，以便于大屏展示；	Comment by Administrator: 可增加
3、统计查询结果表类、线图、饼图，均能提供最大化按钮，以便于大屏展示。
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