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1、 管理模块工作流程
1、 上电自动查询每个通道挂有多少个模块，将所有模块的地址保存起来，后续按地址进行管理模块定时自动按地址查询采集数据并保存子管理模块中。
2、 上电管理模块自动发送命令查询一次内阻、温度、总电压、鼓包、电流、每节电池电压，上电后内阻大约2分钟会更新内阻数据上来，其它数据大约3s左右马上更新上来。
3、 上位机不需要发送采集数据命令，只需要查询数据即可。
4、 正常工作后，内阻数据按预设值的时间更新（即采集一次），其它数据大约3秒更新一次（查询所有模块数据）。
5、 注意事项：先连接好测量模块后管理模块再上电，中途有测量模块接线需要改动的，改动后管理模块需要重新上电。

2、 测量模块工作流程
1、 上电自动采集一次温度、内阻、鼓包及电压，但是内阻数据需要滤波，当次的数据是实时数据，不是有效数据，没有更新所以查询不到。
2、 接下来测量模块处于空闲状态，等在管理模块发送指令进行相应的工作。
3、 当管理模块发送采集内阻命令达到13次以上会更新一次有效内阻数据到管理模块（管理模块通过查询获取）。
4、 管理模块发送给测量模块的采集命令分为2种，一种是只测量温度、电压、鼓包，另种是测量温度、电压、鼓包及内阻。
