[bookmark: _GoBack]升级A3-786.asp后测试结果如下：
1、参数设置所有测点无法对应。
2、参数设置缺少测点“电池温度”。
3、工作状态的测点描述不对应，如“旁路有电压”对应的参数设置是“b7旁路有电压”。
[image: ][image: ]
image1.png
il

B EIFNER

SISIE RS

i = RERH

ups

SID:19 ikl EERO:1

2022-02-09 11:39:25

=

33V 234V 233V $HER/E:230V 230V 230V e 10A 26A 7A

ESitiEE:28.83°C HHER: S0Hz ESiEa/E: 420V ESibEE:100%
TERS

RERE:0 FEEREEEUEIO MBSEFEERES
SEtiftesl RS0 FEERIREO EEESEEL





image2.png
i

-
E -
e
[ Cxam—c)
[C—
[C=am—)
[Ca—)
[ —
EFE_
[C—
E -
E
-
e
-




