除湿器RS-485通讯说明

1 概述
本控制器具有一个RS-485通信口，波特率最高可达9600bps。通信电缆总长度不能超过1200米，
 300Ω的电阻以提高通信的可靠性。
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2.控制器寄存器列表

	序号
	十进制
	十六进制
	数据格式
	读/写
	数据单位
	数据说明
	写入范围值
	默认值及数据计算方式

	40000
	1
	0x01
	Uint16
	R/W
	无
	工作模式
	0或1；0=降温型、1=升温型
	默认：0=降温型

	40001
	2
	0x02
	Uint16
	R/W
	℃
	温度设定
	0～100℃
	默认：5℃

	40002
	3
	0x03
	Uint16
	R/W
	℃
	温度回差
	0～40℃
	默认：5℃

	40003
	4
	0x04
	Uint16
	R/W
	RH%
	湿度设定
	0～100RH%
	默认：85RH%

	40004
	5
	0x05
	Uint16
	R/W
	RH%
	湿度回差
	0～40RH%
	默认：5RH%

	40005
	6
	0x06
	Uint16
	R/W
	无
	通讯机号
	1～247
	默认：=1

	40006
	7
	0x07
	Uint16
	R/W
	无
	通讯波特率
	1～3；1=2400bps、2=4800bps、3=9600bps
	默认：9600bps

	40007
	8
	0x08
	Sint16
	R
	℃
	控制器内部温度
	只读寄存器，读取实时数据
	默认：实时数据；计算方式:{(寄存器值-1000)/10 = 实际温度}

	40008
	9
	0x09
	Uint16
	R
	无
	温度控制状态
	只读寄存器，1=开启 0=关闭
	默认：实时数据

	40009
	10
	0x0A
	Uint16
	R/W
	无
	湿度控制方式
	0或1；0=自动、1=手动
	默认：0=自动

	40010
	11
	0x0B
	Uint16
	R
	无
	除湿状态
	只读寄存器，1=运行 0=停止
	默认：实时数据

	40011
	12
	0x0C
	Sint16
	R
	℃
	当前温度
	只读寄存器，读取实时数据
	默认：实时数据；计算方式:{(寄存器值-1000)/10 = 实际温度}

	40012
	13
	0x0D
	Uint16
	R
	RH%
	当前湿度
	只读寄存器，读取实时数据
	默认：实时数据；计算方式:{寄存器值/10 = 实际湿度}

	40013
	14
	0x0E
	Uint16
	R
	无
	报警状态
	只读寄存器，1=有报警  0=无报警
	默认：实时数据
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· [bookmark: _Toc720]读数据指令（03H）：
主站数据下行帧格式：
	从站地址 ( 0-247 )
	功能码（03H）
	寄存器起
始地址
	寄存器个数
	CRC ( 低位+高位 )

	XXH
	03H
	XXXXH
	XXXXH
	CRCL+CRCH





从站数据上行帧格式：
	从站地址 ( 0-247 )
	功能码 ( 03H )
	返回数据长度
	数据
	CRC ( 低位+高位 )

	XXH
	03H
	XXH
	XXH + …… XXH
	CRCL+CRCH





· 写单个寄存器指令 ( 06H ) :
主站数据下行帧格式：
	从站地址 ( 0-247 )
	功能码 (06H)
	寄存器起始地址
	数据
	CRC ( 低位+高位 )

	XXH
	06H
	XXXXH
	XXXXH
	CRCL+CRCH





从站数据上行帧格式：
	从站地址（0-247）
	功能码（06H）
	寄存器起始地址
	数据
	CRC（低位+高位）

	XXH
	06H
	XXXXH
	XXXXH
	CRCL+CRCH






以下以01号机为例
<工作模式> 寄存器地址 01H
读取发送：01 03 00 01 00 01 D5 CA  
返回：       01 03 02 00 00 B8 44               0=降温型
                 01 03 02 00 01 79 84               1=升温型

写入发送：01 06 00 01 00 00 D8 0A  工作模式 = 0  降温型
返回：       01 06 00 01 00 00 D8 0A  
写入发送：01 06 00 01 00 01 19 CA  工作模式 = 1  升温型
返回：       01 06 00 01 00 01 19 CA  

<温度设定> 寄存器地址 02H
读取发送：01 03 00 02 00 01 25 CA 
返回：       01 03 02 00 28 B8 5A          温度设定 = 40
写入发送：01 06 00 02 00 28 28 14     温度设定 = 40
返回：       01 06 00 02 00 28 28 14




<温度回差> 寄存器地址 03H
读取发送：01 03 00 03 00 01 74 0A 
返回：       01 03 02 00 05 78 47          温度回差5℃
写入发送：01 06 00 03 00 05 B9 C9     温度回差5℃
返回：       01 06 00 03 00 05 B9 C9

<湿度设定> 寄存器地址 04H
读取发送：01 03 00 04 00 01 C5 CB 
返回：       01 03 02 00 55 78 7B                湿度设定85%RH
写入发送：01 06 00 04 00 55 08 34    湿度设定85%RH
返回：       01 06 00 04 00 55 08 34

<湿度回差> 寄存器地址 05H
读取发送：01 03 00 05 00 01 94 0B 
返回：       01 03 02 00 05 78 47           温度回差5℃
写入发送：01 06 00 05 00 05 59 C8      温度回差5℃
返回：       01 06 00 05 00 05 59 C8

<通讯机号> 寄存器地址 06H
读取发送：01 03 00 06 00 01 64 0B 
返回：       01 03 02 00 01 79 84          机号01
写入发送：01 06 00 02 00 01 E9 CA     机号01
返回：       01 06 00 02 00 01 E9 CA    

<通讯波特率> 寄存器地址 07H
读取发送：01 03 00 07 00 01 35 CB 
返回：       01 03 02 00 03 F8 45           9600bps
写入发送：01 06 00 07 00 03 78 0A     9600bps
返回：       01 06 00 07 00 03 78 0A

<内部温度> 寄存器地址 08H
读取发送：01 03 00 08 00 01 05 C8 
返回：       01 03 02 04 E2 3A CD     内部温度25℃



<温度控制状态> 寄存器地址 09H
读取发送：01 03 00 09 00 01 54 08 
返回：       01 03 02 00 00 B8 44    关闭
                 01 03 02 00 01 79 84    开启

<湿度控制方式> 寄存器地址 0AH
读取发送：01 03 00 0A 00 01 A4 08 
返回：       01 03 02 00 00 B8 44    自动控制
                 01 03 02 00 01 79 84    手动控制
写入发送：01 06 00 0E 00 00 E8 09    设定为自动控制
返回：       01 06 00 0E 00 00 E8 09
写入发送：01 06 00 0E 00 01 29 C9    设定为手动控制
返回：       01 06 00 0E 00 01 29 C9


<除湿状态> 寄存器地址 0BH
读取发送：01 03 00 0B 00 01 F5 C8 
返回：       01 03 02 00 00 B8 44    除湿关闭
                 01 03 02 00 01 79 84    除湿开启

<当前温度> 寄存器地址 0CH
读取发送：01 03 00 0C 00 01 44 09 
返回：       01 03 02 00 FA 38 07       当前温度25℃

<当前湿度> 寄存器地址 0DH
读取发送：01 03 00 0D 00 01 15 C9 
返回：       01 03 02 03 52 39 49      当前湿度 85%RH

<报警状态> 寄存器地址 0EH
读取发送：01 03 00 0E 00 01 E5 C9 
返回：       01 03 02 00 00 B8 44     无报警
                 01 03 02 00 01 79 84     有报警
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