北京博鑫佳华项目大兴机房  平台版本：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\efe20439f30094f08d8197ecc9bd468.png]

修改内容：
1、大屏展示变频水泵测点描述“设定值”需改成“实时值”显示单位需将 % 改成bar，
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\85a4c6910b4d561ae7451c039071877.jpg]
2、大屏展示冷水机组“出水温度”和“进水温度”显示进行调换：
如图，应为进水温度：16.7度，出水温度：12.7度。
进水温度设置：13度，出水温度设置：12度
[image: ]

3、大屏显示的告警数与首页显示的告警数不一致。
描述：水温水压设备告警时，会同时触发管路系统告警
问题：1、大屏展示显示的告警总数为：2，告警设备为：水温水压和管路系统
[bookmark: _GoBack]2、首页显示的告警数为：1，可能没有统计管路系统的告警，因为监控中心的管路系统设备是采集水温水压的测点，但是从首页的告警数点进去，能查看到水温水压和管路系统2个设备存在告警列表中。
需求：将首页告警总数与大屏告警总数保持一致。
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