配电回路
手动添加设备类型，编码必须为“500000”
[image: ]
手动增加设备，主机编号必须为“4”，型号规则必须为“0”，设备编码不能重复，建议1开始递增
[image: ]
关联设备设置：
值的格式：
sn=14010015&deviceId=14&deviceTypeId=4903&spec=0

添加eq_0属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
添加eq_1属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
添加eq_2属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
.
.
.
添加eq_n属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
有少块控制添加多少个，按顺序递增
[image: ]
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断路器温控
手动添加设备类型，编码必须为“600000”
[image: ]
手动增加设备，主机编号必须为“5”，型号规则必须为“0”，设备编码不能重复，建议1开始递增
[image: ]
关联设备设置：
值的格式：
sn=14010015&deviceId=14&deviceTypeId=4903&spec=0

添加eq_0属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
添加eq_1属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
添加eq_2属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
.
.
.
添加eq_n属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
有少块控制添加多少个，按顺序递增
[image: ]
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集水检测
手动添加设备类型，编码必须为“700000”
[image: ]
手动增加设备，主机编号必须为“6”，型号规则必须为“0”，设备编码不能重复，建议1开始递增
[image: ]
关联设备设置：
值的格式：
sn=14010015&deviceId=14&deviceTypeId=4903&spec=0

添加eq_0属性至主机设备上，值为：浮球设备信息。
添加eq_1属性至主机设备上，值为：水位设备信息。
照明风机系统
[image: ]
关联设备设置：
值的格式：
sn=14010015&deviceId=14&deviceTypeId=4903&spec=0

添加eq_plc属性至主机设备上，值为：控制设备信息。
添加eq_16switch属性至主机设备上，值为：获取状态设备信息。

断路器工器具柜
手动添加设备类型，编码必须为“800000”
[image: ]
手动增加设备，主机编号必须为“7”，型号规则必须为“0”，设备编码不能重复，建议1开始递增
[image: ]
关联设备设置：
值的格式：
sn=14010015&deviceId=14&deviceTypeId=4903&spec=0

添加eq_0属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
添加eq_1属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
添加eq_2属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
.
.
.
添加eq_n属性至主机设备上，值为：控制的设备信息。
有少块控制添加多少个，按顺序递增
[image: ]
[image: ]
空调控制（type 4944）
[image: ]
cmdid;电源;radiogroup;制冷开机;制冷开机,制热开机,关机;null
cold;制冷温度;processbar;18;18,27;℃;null
hot;制热温度;processbar;18;18,27;℃;null
联动配置
系统设置->参数设置->联动
[image: ]
联动设置说明
[image: ]
名称：自定义

联动类型：温度联动(4944)、湿度联动(4650)、浮球联动、温度联动(4637)、湿度联动(4637、523)  选其中一个

检测设备：温度联动(4944)  只能选择1280-1设备
		  湿度联动(4650)  只能选择1280-1设备
		  浮球联动  只能选择1314-0设备
		  温度联动(4637)	只能选择1280-0设备
		  湿度联动(4637、523)  只能选择1280-0设备

联动设备：温度联动(4944)  只能选择4944-0设备
		  湿度联动(4650)   选择523-0、4650-0设备
		  浮球联动  只能选择4650-0设备
		  温度联动(4637)	只能选择4637-0设备
		  湿度联动(4637、523)  选择523-0、4637-0设备

开启条件：检测设备满足设置的条件时，进行联动设备开启操作

关闭条件：当进行开启操作后，检测设备满足设置的条件是，进行联动设备关闭操作

是否启用：该联动设置启动开关





例子
[image: ]
当温度大于30时候，空调制冷开机
当温度小于27时候，空调关闭
页面风格设置
系统设置->设备管理->设备设置
[image: ]
按顺序添加设置
[image: ]
[image: ]
[image: D:\Users\win10\Documents\Tencent Files\568964356\Image\C2C\Image4\T{EN~[_J95(WL_4ORH@G~JD.png]
名称：自定义
类型：按照配置的设备类型进行选择	
[image: ]
图片：页面显示的图片
状态测点：开关状态的测点名称
旋钮测点：只有在照明风机系统需要输入，旋钮的状态测点名称
控制值（开）：开启控制时的操作码
控制值（关）：关闭控制时的操作码

[image: ] 
[image: ]
[image: ] 
[image: ]
 [image: ]
手动自动按钮功能
在设备当前状态页每个设备左上角点击切换
[image: ]
灰色：手动状态
蓝色：自动状态
页面增加控制按钮，手动控制时，控制逻辑失效，只可手动点击页面设备开关控制设备，当选择自动控制时，则设备按照控制逻辑执行设备开关控制，并且手动控制失效

照明时段控制设置
当页面风格设置选择照明图片后，可以在设备当前状态页进行相关设置
[image: ]
[image: ]
当设备处于远程状态且手动状态时，可以点击照明图片弹出时段设置弹窗
[image: ]
选择时间、选择操作功能、点击“添加”，相关操作列表会展示在下方
开灯、关灯的相关控制值是获取风格页面设置的控制值
[image: ]

雷击恢复功能
在4915-0设备的三级页面当前状态页右上角有“雷击恢复”按钮
[image: ]
只有在设置过V40002测点的告警参数通路值后雷击恢复才能正常恢复
每次点击恢复会动态把通路值修改成当前雷击数值，并将设备状态恢复成正常状态
第三方接口设置
1、手动添加设备类型，类型编号必须以“5555”开头，后面数字自定义
[image: ]
2、手动添加设备
[image: ]
设备名称：自定义
设备编码：自定义，不能重复
主机编号：自定义
型号规格：自定义
3、添加属性field_x，x为0开始递增的序号
格式：idnum=接口数据ID&field=数据库字段名称（自定义）
[image: ]
4、系统设置->参数设置->变电站
[image: ]
设置功能码3接口请求参数，保存后启动请求程序
[bookmark: _GoBack]5、程序请求到数据后会按照主机上传数据的流程进行数据处理，设备剩下的配置（系数、测点名称、告警参数等）都和普通设备配置方法一样
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