注意平台地址和端口号，配置文件application.ini
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modbus配置
打开文件application.ini，找到下面配置
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modbus.0.id：序号，不能修改
modbus.0.ip：IP地址
modbus.0.port：端口号
modbus.0.within.sum：室内空调数量
modbus.0.within.sn;室内空调sn号
modbus.0.within.type：室内空调类型编号
modbus.0.outside.sum：室外空调
modbus.0.outside.sn：室外空调sn号
modbus.0.outside.type：室外空调类型编号


红色为配置序号，有5块，根据实际情况调整
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通过控制台设置定时任务开启功能
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modbus.0.ip = "192.168.1.120"
modbus.0.port = 502
modbus . 0.within.sum = 10
modbus.0.within.sn = 14010173
modbus.0.within.type = 1208
modbus.0.outside.sum = 10
modbus.0.outside.sn = 14010173
modbus.0.outside.type = 1536
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