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通用接入电总协议控制http接口  

 

 

页面操作接口[基于http接口]  
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页面代码：

cmdid值对应"*.def"中"Ykxx=Cmd"的“xx"

def控制参数  

”Cmd“对应电总协议基本格式中”COMAND INFO“
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可变定点数参数设置[最多2Byte数据]  

"*.def"中"Cmd"后加”*“，"Cmd"为电总协议基本格式中”COMAND TYPE“

页面中接口调用时”lParam“低字节传入定点参数值，对应为电总协议基本格式中”COMAND 
DATA1“；

可变定点参数设置[参数长度超出2Byte]  

参数低两位字节通过http接口（Lparam低2位字节参数传入），高位字节数据在def配置中”
Cmd“进行配置
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